Sirka vykurovania: 70,3m
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Rozdelova¢ Rehau s Tichelmann-spiatockou:
izolované PEHD potrubie d160/250
V Privod
T Tichelmann-Spiatocka
R Spiatocka
ZODP. PROJEKTANT : VYPRACOVAL : | KRESLLL: KONTROLOVAL :
Ing. Ivan Sokologorsky Ing. Ivan Sokologorsky
KRAJ : Kosicky ‘ Miesto : Michalovce, P.O. Hviezdoslava 5 FORMAT 1xA4
INVESTOR:  MFK a.s. MICHALOVCE DATUM 02/2017
REKONSTRUKCIA, MODERNIZACIA A VYSTAVBA ;?;; p P
FUTBALOVEHO STADIONA - STAVBA &.1
SO - 302.1 VYKUROVANIE HRACEJ PLOCHY "A"
v v . MIERKA VYKRES CISLO
DETAIL ULOZENIA ROZDEI'OVACA/ZBERACA BEZ 05




