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1. ÚVOD 

1.1 Základné údaje o prevádzkovom súbore 

PS 02 Rekuperátory tepla k existujúcim rozvodom tepla sú súčasťou projektu Modernizácia roz-
vodov tepla spoločnosti BUKOCEL a.s.. 
Modernizácia rozvodov obsahuje demontáž existujúcich rekuperátorov tepla a čerpadiel 
a inštaláciu nových rekuperátorov tepla a čerpadiel s príslušenstvom na existujúce a nové zá-
klady.  
V rozsahu modernizácie sú nasledovné zariadenia:  

- 6 ks nových rekuperátorov tepla s príslušenstvom inštalovaných v objekte akumulácie  
- 2ks odovzdávacích staníc s príslušenstvom v objekte starej energetiky 
- 3 ks nových cirkulačných čerpadiel umiestnených v objekte akumulácie, čerpadlá sú 

v paralelnom zapojení 3x50% 
- 3 ks cirkulačných čerpadiel vratnej vody z horúcovodného systému, v blízkosti zbernej ná-

drže vratnej vody č. 124, čerpadlá sú v paralelnom zapojení 3x50% 
- 2 ks cirkulačných čerpadiel horúcej vody v blízkosti zbernej nádrže horúcej vody č. 126, 

ktoré dopravujú horúcu vodu do existujúceho rozdľovača v objekte starej energetiky, čer-
padlá sú v paralelnom zapojení 2x100% 

- 2 ks cirkulačných čerpadiel horúcej vody v objekte regeneračného kotla, čerpadlá sú 
v paralelnom zapojení 2x100% 

- 14 ks kondenzátnych čerpadiel s príslušenstvom, ktoré budú dopravovať kondenzát 
z jednotlivých odberných miest tepla budov v areáli Bukocel a.s. vrámci parného systému 
vykurovania 

 
Rozsah a hranice prevádzkového súboru PS 02 sú dané rozsahom riešenia, ktorý je zrejmý 
z bilančných schém v.č. Z17032R-BCH-NDO-M-TP00-HBD-0047-R0 „BILANČNÁ SCHÉMA 
HORÚCOVODU“,  v.č. Z17032R-BCH-NAO-M-TP00-HBD-0048-R0 „BILANČNÁ SCHÉMA 
PARNÉHO VYKUROVANIA 1“ a v.č. Z17032R-BCH-NAO-M-TP00-HBD-0049-R0 „BILANČNÁ 
SCHÉMA PARNÉHO VYKUROVANIA 2“. 

 
 

Súvisiace prevádzkové súbory a stavebné objekty: 
PS 01 Parovodné a horúcovodné rozvody 
PS 03 Elektro časť 
PS 04 ASRTP  
SO 01 Základy 

 
1.2 Východiskové podklady 

- časti projektovej dokumentácie existujúcej prevádzky v BUKOCEL a.s. 
- obhliadka a zameranie skutočného stavu priestoru stavby 
- konzultácie s budúcim prevádzkovateľom zariadenia 
- platné normy a právne predpisy v SR 

 

2. POPIS PREVÁDZKOVÉHO SÚBORU 

2.1 Potrubné vetvy 

V dodávke PS 02 budú inštalované nasledovné rekuperátory tepla, odovzdávacie stanice  
a čerpadlá.  
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Názov zariadenia Počet Parametre 

Rekuperátor tepla 6 ks 1330 l, 5,25 bar 

Odovdávacia stanica 2 ks 135/90°C, 125 m2 

Cirkulačné čerpadlo 3 H 27,4 m; Q 138,8 l/s 

Cirkulačné čerpadlo vratnej vody 3 H 27,4 m; Q 138,8 l/s 

Cirkulačné čerpadlo horúcej vody 4 5,0 bar; 80 m3/h 

Kondenzátne čerpadlo 2 1 bar, 0,01 m3/h 

Kondenzátne čerpadlo 2 1 bar; 0,1 m3/h 

Kondenzátne čerpadlo 2 1 bar; 0,11 m3/h 

Kondenzátne čerpadlo 2 1 bar; 0,2 m3/h 

Kondenzátne čerpadlo 2 1 bar; 0,38 m3/h 

Kondenzátne čerpadlo 2 1 bar; 0,41 m3/h 

Kondenzátne čerpadlo 2 1 bar; 1,07 m3/h 

 
 

Rekuperátory tepla a čerpadlá budú kotvené na existujúcich a nových základoch.  


